DETALHAMENTO NOTAS
1 — COTAS EM M OU CONFORME INDICADO.
2 — ESTRUTURA DESENVOLVIDA A PARTIR DE PROJETO ARQUITETONICO
RECEBIDO PARA CALCULO. DIMENSIONAMENTO DE FUNDAGOES ATE OS BLOCOS
, , , , , , , , , 3 — CONCRETO FCK MINIMO DE 25 MPA — MINIMO 2.5 CM DE COBRIMENTO
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= = = = = = = 6 — RECOMENDA—SE DESENFORMAR E DESCIMBRAR NO MINIMO 14 PARA BLOCOS
° " i ’ © g 7 — ATENTAR AOS NIVEIS DE PROJETO CONFORME ARQUITETURA, CONFERIR AS COTAS.
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M = 8 — ATENGAO A LOCAGAO DE PILARES, COM SUAS COTAS A SEREM RESPEITADAS, ATENGAO
il AO ALINHAMENTO DOS PILARES, VERIFICAR ARQUITETURA PARA COMPREENDER LOCAGAO.
9 — RESISTENCIA DO SOLO CONSIDERADA EM PROJETO: 2,0 KGF/CM2
VOI: W360x32.9 VOI: W360x32.9 VOI: W360x32.9
. 10 — EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTAR O PROJETISTA, PARA ESCLARECIMENTOS;
© g 11 — TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL E COMPARADAS COM O PROJETO
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LISTA DE MATERIAL - ESTRUTURA METALICA - PILARES 8 0.00
08D 25500 Ni6g1/2A5950 MARCA ESP ECIFICACAO QTDE COMPR (mm) PESO (Kg) h — :
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PR P1 Perfil W 250 x 73kg/m - Aco ASTM A572 -G50 1 3500 353,50 e
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J—F J D D P3 Perfil W 250 x 73kg/m - Ago ASTM A572 -G52 1 3500 353,50 o
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i L ] e ] . L] L] L] | E P4 Perfil W 250 x 73kg/m - Aco ASTM A572 -G53 1 3500 353,50 -
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P5 Perfil W 250 x 73kg/m - Aco ASTM A572 -G54 1 3500 353,50 <;
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| | P7 Perfil W 250 x 73kg/m - Aco ASTM A572 -G56 1 3500 353,50 (CA=50) 3| =
P8 Perfil W 250 x 73kg/m - Aco ASTM A572 -G57 1 3500 353,50 g > =
@300mm >
P9 Perfil W 250 x 73kg/m - Aco ASTM A572 -G58 1 3500 353,50 (-E) =
—
P10 Perfil W 250 x 73kg/m - Aco ASTM A572 -G59 1 3500 353,50 g Z;
P11 Perfil W 250 x 73kg/m - Aco ASTM A572 -G60 1 3500 353,50 S| B
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P12 Perfil W 250 x 73kg/m - Aco ASTM A572 -G61 1 3500 353,50 Q <
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P13 Perfil W 250 x 73kg/m - Aco ASTM A572 -G62 1 3500 353,50 2:) <]
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P14 Perfil W 250 x 73kg/m - Aco ASTM A572 -G63 1 3500 353,50 :i
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